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ALTERNATYWA I

obewjma z płaskownika 30x5mm

ALTERNATYWA II

wsporniki z płaskownika 30x5mm
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ZESTAWIENIE POZYCJI:

1. Ceownik [100 - szt. 2

2. Obejma z płaskownika 30x5mm² - szt. 2

3. Kabel energetyczny SN, NN lub teletechniczny

4. Śruba M10 z podkładką i nakrętką - szt. 2

5. Warstwa piasku

6. Wsporniki z płaskownika 30x5mm²

    spawane do dolnego ceownika - szt. 2

7. Belka żelbetowa B-20 - szt. 2

8. Obudowa wykopu (dla H>1,0m)

UAWGI:

1. Obejmy mocujące ceowniki zakładać na osłonie kablowej co 0,5m.

2. Wsporniki mocujące ceowniki spawać na dolnym odcinku co 0,5m.

3. Na całej długości osłony kabel układać na warstwie piasku.

4. Wymiary w centymetrach.

skala 1:5

skala 1:10

Sanitarna

ul. Szczecińska 25a, 75-122 Koszalin

tel. +48 (94) 346-20-41, e-mail: plan@plan-spzoo.p
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